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ご依頼の水質検査の結果を下記に

ゴ報告申しあげます。
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水 質 検 査 部 門 管

橋    爪

AS将覆 開 電子量 彎

有限会社 錦織ボーリングエ業   殿 ヒロI二

施設名 高谷計画

試料名 及び 採水場所 井戸水 井戸 ポンプ

採水場所住所 千葉県袖ケ浦市高谷 1-2-2

採水年月 日,時間 令 和 4年 1月 7日 12時 00分

受付年月 日及び 試験目的 令 和 4年 1月 7日 水道法水質基準適否

試験概要 11項 目 採水者 山下

検査結果 単位 基準値

一般細菌 100以下不 検  出   1個 /ml

大腸菌 不 検  出 検出されないこと

亜硝酸態窒素 0.04以下0.004未 満 mg/1

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(#) 0.02未 満 mg/1 10以下

塩化物イオン(#) 5。 9 mg/1 200以下

有機物(全有機体炭素(TOC)の量) 0.3未満 mg/1 3以下

pH値 8.1 5.8以上8.6以下

味 異 常 な し 異常でないこと

臭気 異 常 な し 異常でないこと

色度 0.6 度 5以下

濁度 0.3 度 2以下

以 下 余 白

判 定 上記の水質試験項目については水道法水質基準に、適 〈
口

採水状況 備   考

天候
ロニ圭ョ
H目

水温

遊離残留塩素

検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を表す。

(#)を付した検査項目がISO/1EC17025認定対象項目です。

受付方法 :受 け取り

試験年月 日 令 和 4年 1月 7日 令 和 4年 1月 12日

舅眈
兆又露

‐


